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Bodenablauf

T90 BodenklappeT-90*

Achtung: 
Im Rahmen der Überarbeitung Bodenaufbauten wurde die OKRD bzw. die Kalksplitschüttung 
angepasst. Diese Änderung wurde in den Grundrissen 1.OG-2.OG nicht aktualisiert.
Siehe Details Bodenaufbauten.
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Stauraum und Sitznischen

Stauraum und Sitznischen

OKFF +0.00 m

0501_N__01_0016
Nutz.: KLA
F:73.40 m²
U:43.76 m
LRH: 3.80 m

Lernort
0501_N__01_0017
Nutz.: GRU
F:24.22 m²
U:20.76 m
LRH: 3.43 m

Differenzierung
0501_N__01_0022
Nutz.: KLA
F:64.09 m²
U:32.80 m
LRH: 3.50 m

Lernort
0501_N__01_0023
Nutz.: GRU
F:24.22 m²
U:20.75 m
LRH: 3.13 m

Differenzierung
0501_N__01_0024
Nutz.: KLA
F:73.46 m²
U:35.30 m
LRH: 3.50 m

Lernort
0501_N__01_0027
Nutz.: KLA
F:75.78 m²
U:68.17 m
LRH: 3.50 m

Lernort

0501_N__01_0029
Nutz.: GRU
F:17.22 m²
U:16.75 m
LRH: 3.00 m

Differenzierung

0501_N__01_0028
Nutz.: KLA
F:64.74 m²
U:32.73 m
LRH: 3.50 m

Lernort

0501_N__01_0033
Nutz.: KLA
F:76.70 m²
U:52.68 m
LRH: 3.50 m

Lernort
0501_N__01_0037
Nutz.: KLA
F:73.39 m²
U:38.76 m
LRH: 3.50 m

Lernort
0501_N__01_0038
Nutz.: GRU
F:24.22 m²
U:20.75 m
LRH: 3.13 m

Differenzierung
0501_N__01_0039
Nutz.: KLA
F:64.11 m²
U:33.30 m
LRH: 3.50 m

Lernort
0501_N__01_0040
Nutz.: KLA
F:64.11 m²
U:33.30 m
LRH: 3.50 m

Lernort
0501_N__01_0041
Nutz.: GRU
F:24.22 m²
U:20.75 m
LRH: 3.13 m

Differenzierung

0501_N__01_0032
Nutz.: KLA
F:66.39 m²
U:33.18 m
LRH: 3.50 m

Lernort

0501_N__01_0126
Nutz.: TOI
F:2.34 m²
U:6.20 m
LRH: 2.70 m

WC

0501_N__01_0043
Nutz.: AUF
F:157.90 m²
U:97.58 m
LRH: 3.50 m

Offene Mitte

0501_N__01_0044
Nutz.: LEH
F:51.23 m²
U:29.25 m
LRH: 3.50 m

Teambereich

0501_N__01_0030
Nutz.: LEH
F:51.24 m²
U:29.46 m
LRH: 3.50 m

Teambereich
0501_N__01_0114
Nutz.: ELE
F:7.04 m²
U:10.80 m
LRH: 3.99 m

ELT EDV

0501_N__01_0113
Nutz.: REV
F:5.20 m²
U:10.60 m
LRH: 4.42 m

Schacht

0501_N__01_0100
Nutz.: ELE
F:2.80 m²
U:6.85 m
LRH: 3.99 m

ELT
0501_N__01_0099
Nutz.: REV
F:4.19 m²
U:8.90 m
LRH: 4.42 m

Schacht

0501_N__01_0108
Nutz.: FLU
F:7.26 m²
U:12.28 m
LRH: 2.70 m

Flur

0501_N__01_0115
Nutz.: ELE
F:7.48 m²
U:11.20 m
LRH: 4.03 m

ELT EDV

0501_N__01_0116
Nutz.: REV
F:5.27 m²
U:10.50 m
LRH: 4.03 m

Schacht

0501_N__01_0129
Nutz.: ELE
F:3.24 m²
U:7.50 m
LRH: 4.03 m

ELT

0501_N__01_0128
Nutz.: REV
F:4.59 m²
U:9.50 m
LRH: 4.03 m

Schacht

0501_N__01_0035
Nutz.: AUF
F:115.57 m²
U:75.64 m
LRH: 3.50 m

Offene Mitte

0501_N__01_0025
Nutz.: AUF
F:113.13 m²
U:76.43 m
LRH: 3.50 m

Offene Mitte

0501_N__01_0019
Nutz.: AUF
F:159.89 m²
U:100.23 m
LRH: 3.80 m

Offene Mitte

0501_N__01_0106
Nutz.: TRP
F:24.79 m²
U:21.50 m
LRH: 4.03 m

TRH 3

0501_N__01_0122
Nutz.: TRP
F:25.13 m²
U:21.70 m
LRH: 3.72 m

TRH 4

0501_N__01_0121
Nutz.: FLU
F:12.00 m²
U:18.20 m
LRH: 2.70 m

Flur

0501_N__01_0105
Nutz.: FLU
F:7.14 m²
U:12.10 m
LRH: 2.55 m

Flur

0501_N__01_0107
Nutz.: LAG
F:13.36 m²
U:17.00 m
LRH: 3.99 m

Lager (Reinigungschemie,
Hygieneartikel)

0501_N__01_0042
Nutz.: KLA
F:72.34 m²
U:35.15 m
LRH: 3.50 m

Lernort

0501_N__01_0031
Nutz.: KLA
F:53.98 m²
U:39.39 m
LRH: 3.50 m

DAZ / INKL

0501_N__01_0020
Nutz.: GRU
F:21.00 m²
U:18.50 m
LRH: 3.80 m

Rückzug

0501_N__01_0034
Nutz.: GRU
F:17.08 m²
U:16.67 m
LRH: 3.00 m

Differenzierung

0501_N__01_0112
Nutz.: PUM
F:12.27 m²
U:16.32 m
LRH: 4.03 m

Reinigungsmittelraum

0501_N__01_0103
Nutz.: TOI
F:2.07 m²
U:5.78 m
LRH: 2.55 m

WC

0501_N__01_0101
Nutz.: TOI
F:12.60 m²
U:15.92 m
LRH: 2.55 m

WC BF + Pflegebad

0501_N__01_0119
Nutz.: TOI
F:1.82 m²
U:5.40 m
LRH: 2.70 m

WC

0501_N__01_0120
Nutz.: TOI
F:6.52 m²
U:10.29 m
LRH: 2.70 m

WC BF

0501_N__01_0124
Nutz.: FLU
F:7.26 m²
U:12.28 m
LRH: 2.70 m

Flur

0501_N__01_0052

Nutz.: LEH
F:59.38 m²
U:33.28 m
LRH: 3.50 m

Teambereich

0501_N__01_0055

Nutz.: KLA
F:73.52 m²
U:35.01 m
LRH: 3.50 m

Lernort

0501_N__01_0053

Nutz.: KLA
F:67.93 m²
U:35.61 m
LRH: 3.50 m

Lernort

0501_N__01_0048

Nutz.: GRU
F:23.27 m²
U:20.22 m
LRH: 3.13 m

Differenzieru
ng

0501_N__01_0050

Nutz.: AUF
F:207.24 m²

U:127.49 m
LRH: 3.80 m

Offene Mitte

0501_N__01_0047

Nutz.: KLA
F:85.79 m²
U:43.26 m
LRH: 3.50 m

Lernort

0501_N__01_0063

Nutz.: LEH
F:16.48 m²
U:17.06 m
LRH: 3.43 m

DAZ/INKL - 
Diff.-Raum +

Team

0501_N__01_0062

Nutz.: KLA
F:37.42 m²
U:30.46 m
LRH: 3.80 m

DAZ / INKL

0501_N__01_0056

Nutz.: KLA
F:73.81 m²
U:35.06 m
LRH: 3.50 m

Lernort

0501_N__01_0057

Nutz.: KLA
F:76.55 m²
U:39.51 m
LRH: 3.80 m

Lernort

0501_N__01_0059

Nutz.: AUF
F:169.26 m²

U:100.30 m
LRH: 3.50 m

Offene Mitte

0501_N__01_0058

Nutz.: GRU
F:18.09 m²
U:17.87 m
LRH: 2.50 m

Differenzieru
ng

0501_N__01_0065

Nutz.: ELE
F:7.48 m²
U:11.20 m
LRH: 3.73 m

ELT EDV 0501_N__01_0066

Nutz.: REV
F:5.27 m²
U:10.50 m
LRH: 3.73 m

Schacht

0501_N__01_0071

Nutz.: FLU
F:12.00 m²
U:18.20 m
LRH: 2.70 m

Flur

0501_N__01_0069

Nutz.: TOI
F:2.08 m²
U:5.80 m
LRH: 2.70 m

WC

0501_N__01_0072

Nutz.: TRP
F:25.12 m²
U:21.70 m
LRH: 4.03 m

TRH 1

0501_N__01_0079

Nutz.: REV
F:4.46 m²
U:9.30 m
LRH: 4.42 m

Schacht

0501_N__01_0080

Nutz.: ELE
F:3.34 m²
U:7.65 m
LRH: 3.99 m

ELT

0501_N__01_0074

Nutz.: FLU
F:7.26 m²
U:12.28 m
LRH: 2.70 m

Flur

0501_N__01_0076

Nutz.: TOI
F:2.08 m²
U:5.80 m
LRH: 2.70 m

WC

0501_N__01_0013

Nutz.: GRU
F:17.79 m²
U:17.20 m
LRH: 3.00 m

Differenzieru
ng

0501_N__01_0014

Nutz.: AUF
F:151.93 m²

U:79.71 m
LRH: 3.80 m

Offene Mitte

0501_N__01_0011

Nutz.: KLA
F:63.83 m²
U:33.62 m
LRH: 3.80 m

Lernort

0501_N__01_0006

Nutz.: KLA
F:64.20 m²
U:33.46 m
LRH: 3.80 m

Lernort

0501_N__01_0005

Nutz.: GRU
F:24.43 m²
U:20.84 m
LRH: 3.43 m

Differenzieru
ng

0501_N__01_0003

Nutz.: GRU
F:18.03 m²
U:17.78 m
LRH: 2.68 m

Differenzieru
ng

0501_N__01_0001

Nutz.: KLA
F:71.43 m²
U:44.81 m
LRH: 3.80 m

Lernort

0501_N__01_0095

Nutz.: REV
F:2.44 m²
U:6.36 m
LRH: 4.42 m

Schacht

0501_N__01_0089

Nutz.: TRP
F:23.25 m²
U:21.58 m
LRH: 4.03 m

TRH 2 0501_N__01_0090

Nutz.: FLU
F:11.63 m²
U:18.10 m
LRH: 4.03 m

Flur

0501_N__01_0097

Nutz.: ELE
F:2.60 m²
U:6.60 m
LRH: 3.99 m

ELT

0501_N__01_0092

Nutz.: TOI
F:2.20 m²
U:5.96 m
LRH: 2.70 m

WC

0501_N__01_0096

Nutz.: PUM
F:2.90 m²
U:7.00 m
LRH: 2.70 m

Reinigungsm
ittelraum

0501_N__01_0139

Nutz.: FLU
F:7.54 m²
U:12.44 m
LRH: 2.70 m

Flur

0501_N__01_0082

Nutz.: LAG
F:1.81 m²
U:5.38 m
LRH: 3.99 m

Lager
(Reinigungs

mittelraum)

0501_N__01_0086

Nutz.: TOI
F:2.18 m²
U:5.96 m
LRH: 2.70 m

WC

0501_N__01_0084

Nutz.: FLU
F:7.26 m²
U:12.28 m
LRH: 2.70 m

Flur

0501_N__01_0083

Nutz.: REV
F:3.90 m²
U:8.60 m
LRH: 4.42 m

Schacht

0501_N__01_0021
Nutz.: GRD
F:30.00 m²
U:21.97 m
LRH: 3.80 m

Garderobe

0501_N__01_0061

Nutz.: GRD
F:31.00 m²
U:34.81 m
LRH: 3.80 m

Garderobe

0501_N__01_0015
Nutz.: GRD
F:31.24 m²
U:37.86 m
LRH: 3.80 m

Garderobe

0501_N__01_0060

Nutz.: TKU
F:29.26 m²
U:23.22 m
LRH: 2.50 m

Teeküche

0501_N__01_0036
Nutz.: TKU
F:29.53 m²
U:23.52 m
LRH: 3.50 m

Teeküche

0501_N__01_0026
Nutz.: TKU
F:29.53 m²
U:23.52 m
LRH: 3.50 m

Teeküche

0501_N__01_0008

Nutz.: TKU
F:39.79 m²
U:29.77 m
LRH: 3.80 m

Teeküche

0501_N__01_0081

Nutz.: ELE
F:7.40 m²
U:10.88 m
LRH: 3.99 m

ELT EDV

0501_N__01_0118
Nutz.: TOI
F:1.82 m²
U:5.40 m
LRH: 2.70 m

WC

0501_N__01_0117
Nutz.: TOI
F:1.84 m²
U:5.43 m
LRH: 2.70 m

WC

0501_N__01_0125
Nutz.: TOI
F:2.34 m²
U:6.20 m
LRH: 2.70 m

WC
0501_N__01_0127
Nutz.: TOI
F:2.34 m²
U:6.20 m
LRH: 2.70 m

WC

0501_N__01_0102
Nutz.: TOI
F:2.07 m²
U:5.78 m
LRH: 2.55 m

WC

0501_N__01_0104
Nutz.: TOI
F:2.07 m²
U:5.78 m
LRH: 2.55 m

WC

0501_N__01_0109
Nutz.: TOI
F:2.08 m²
U:5.80 m
LRH: 2.70 m

WC

0501_N__01_0110
Nutz.: TOI
F:2.08 m²
U:5.80 m
LRH: 2.70 m

WC

0501_N__01_0111
Nutz.: TOI
F:2.08 m²
U:5.80 m
LRH: 2.70 m

WC

0501_N__01_0073

Nutz.: PUM
F:11.80 m²
U:15.92 m
LRH: 3.99 m

Reinigungsm
ittelraum

0501_N__01_0068

Nutz.: TOI
F:2.08 m²
U:5.80 m
LRH: 2.70 m

WC

0501_N__01_0067

Nutz.: TOI
F:2.08 m²
U:5.80 m
LRH: 2.70 m

WC

0501_N__01_0070

Nutz.: TOI
F:7.13 m²
U:10.72 m
LRH: 2.70 m

WC BF

0501_N__01_0088

Nutz.: AFZ
F:5.42 m²
U:9.42 m
LRH: 4.42 m

Aufzugsscha
cht

0501_N__01_0010

Nutz.: LEH
F:54.95 m²
U:31.90 m
LRH: 3.80 m

Teambereich

0501_N__01_0012

Nutz.: KLA
F:61.63 m²
U:33.88 m
LRH: 3.80 m

Lernort

0501_N__01_0046
Nutz.: GRD
F:30.06 m²
U:21.99 m
LRH: 3.50 m

Garderobe

0501_N__01_0085

Nutz.: TOI
F:2.55 m²
U:6.40 m
LRH: 2.70 m

WC

0501_N__01_0087

Nutz.: TOI
F:2.18 m²
U:5.96 m
LRH: 2.70 m

WC

0501_N__01_0091

Nutz.: TOI
F:2.20 m²
U:5.96 m
LRH: 2.70 m

WC

0501_N__01_0093

Nutz.: TOI
F:2.20 m²
U:5.96 m
LRH: 2.70 m

WC

0501_N__01_0094

Nutz.: TOI
F:9.54 m²
U:12.42 m
LRH: 2.70 m

WC BF

0501_N__01_0054

Nutz.: GRU
F:18.18 m²
U:17.40 m
LRH: 3.00 m

Differenzieru
ng

0501_N__01_0132

Nutz.: GRU
F:6.09 m²
U:10.04 m
LRH: 3.00 m

Rückzug

0501_N__01_0133

Nutz.: GRU
F:5.40 m²
U:9.35 m
LRH: 3.00 m

Rückzug

0501_N__01_0009

Nutz.: GRU
F:6.62 m²
U:10.52 m
LRH: 3.00 m

Rückzug 0501_N__01_0130

Nutz.: GRU
F:4.83 m²
U:8.81 m
LRH: 3.00 m

Rückzug

0501_N__01_0134
Nutz.: LEH
F:32.07 m²
U:23.55 m
LRH: 3.50 m

Team (offenen Bereich)

0501_N__01_0135
Nutz.: LEH
F:32.07 m²
U:23.44 m
LRH: 3.50 m

Team (offenen Bereich)

0501_N__01_0045
Nutz.: GRU
F:21.00 m²
U:18.50 m
LRH: 3.50 m

Rückzug

0501_N__01_0136

Nutz.: LEH
F:18.64 m²
U:17.53 m
LRH: 3.80 m

Team (offen
en Bereich)

0501_N__01_0137

Nutz.: LEH
F:21.22 m²
U:18.36 m
LRH: 3.50 m

Team (offen
en Bereich)

0501_N__01_0002

Nutz.: KLA
F:65.01 m²
U:34.67 m
LRH: 3.80 m

Lernort

0501_N__01_0004

Nutz.: KLA
F:75.81 m²
U:50.71 m
LRH: 3.80 m

Lernort

0501_N__01_0049

Nutz.: KLA
F:67.37 m²
U:36.56 m
LRH: 3.50 m

Lernort

0501_N__EG_0165

Nutz.: TRP
F:109.71 m²

U:42.64 m
LRH: 4.03 m

Treppe

0501_N__01_0007

Nutz.: AUF
F:93.05 m²
U:59.20 m
LRH: 3.80 m

Offene Mitte

0501_N__01_0140

Nutz.: REV
F:0.85 m²
U:3.90 m
LRH: 4.42 m

Schacht

0501_N__01_0018
Nutz.: KLA
F:64.27 m²
U:33.85 m
LRH: 3.80 m

Lernort

0501_N__01_0077

Nutz.: TOI
F:2.08 m²
U:5.80 m
LRH: 2.70 m

WC

0501_N__01_0078

Nutz.: TOI
F:2.08 m²
U:5.80 m
LRH: 2.70 m

WC

BW
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0501_N__01_0141
Nutz.: LAG
F:4.20 m²
U:8.92 m
LRH: 2.44 m

Lager Außenraum

-
TA.01_0040.1

-
TA.01_0039.1

-
TA.01_0141.1

-
TA.01_0037.1

-
TA.01_0033.2

06 Türbreite angepasst

06 Türbreite angepasst

06 Türbreite angepasst

06 Türbreite angepasst

06 Türbreite angepasst

06 RA um 100mm nach Osten verschoben

06 LRH angepasst (AHD entfällt)
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06 Gitterrost

06 Lernorte Außen Allgemein angepasst:
Trittsteine und gebogende Rasenkanten (Kreis)

06 Lernorte Außen Allgemein angepasst:
Trittsteine und gebogende Rasenkanten (Kreis)

06 Türaufschlagsrichtung angepasst

06 Waschtisch an neue Stelle

06 Türaufschlagsrichtung angepasst
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06 Lüftungsklappe entfernt
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06 Treppe verschoben (Zwichenpodest verkleinert)

06 Oberlicht verschoben
06 Oberlicht verschoben und gedreht

06 Oberlicht verschoben

06 Oberlicht angepasst, verschoben und gedreht

06 Oberlicht angepasst, verschoben und gedreht

Oberlicht

06 Oberlicht verschoben und gedreht
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VK Brandsperre
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06 LRH angepasst

06 LRH angepasst

06 LRH angepasst

DE-BLI-405
F: 393.10 m²

06 neuer Türtyp

06 Türhöhe angepasst

UKFD 3.80 m
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Alle Mass- und Flächenangaben müssen vor der Bauausführung vor Ort geprüft werden. 
Abweichungen von den in der Zeichnung angegebenen Maßen bzw. zur Bauausführung notwendige Anpassung der Maße müssen vor der Bauausführung dem Architekten bzw. der 
Bauleitung zur Kenntnis gebracht werden.
Wenn nichts anderes angegeben ist, sind alle Maßangaben in Meter.
Inhaber des Urheberrechts dieser Zeichnung ist C.F. Møller Architects.
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