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i Rohbay Datei:
i Holz L1 Leichtbauwand 0501_P03_ N__03_ARCH_ 230814_XX_04_V_1008.dwg/ pdf
Fassade .
' Betonfertigteil 2 Mauerwerk
! mimaB Stahlbeton Dammung Alle Mass- und Flachenangaben miissen vor der Bauausfiihrung vor Ort gepriift werden. } ) ) )
I Gesa Abweichungen von den in der Zeichnung angegebenen MaBen bzw. zur Bauausfithrung notwendige Anpassung der MaBe miissen vor der Bauausfiihrung dem Architekten bzw. der
H 4 WU-Beton Bauleitung zur Kenntnis gebracht werden.
Wenn nichts anderes angegeben ist, sind alle MaBangaben in Meter.
I Inhaber des Urheberrechts dieser Zeichnung ist C.F. Mgller Architects Deutschland GmbH.
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| \VA ) Ubersichtsplan:
i Bauteilkante verdeckt OKFF Oberkante Fertigfuboden
i Bauteilkante iiber Schnittebene A UKRD Unterkante Rohdecke
' A UKRD Unterkante Rohdecke
i e Baugrenze /N UKFD Unterkante Fertigdecke
I B BRH  Briistungshéhe
i e e Ideenteil @7 9
- B OKFF  Oberkante FertigfuRboden
i T — ~— Flurstiicksgrenze gemaB B-Plan 02.11.2021 ¢70KRD Oberkante Roh(?ecke
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\\ i Bauherr/ Auftraggeber: Kooperationspartner:
\\ I Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG KVV Neo GmbH Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft
: Sl : . Obere KonigsstraBe 8 Kdnigstor 3 - 13 Raiffeisenstr. 5
\J\ Stg.  Steigungen kL. im Lichten 34117 Kassel 34117 Kassel 53113 Bonn
| N vertreten durch
| N GWG Projektentwicklung GmbH
‘ \\\ BW  Brandwand Fh-RS Feuerhemmende, rauchdichte Tiir
‘ > BBW Bauart Brandwand Fb-RS Feuerbestindige, rauchdichte Tiir Planverfasser:
| \\\ C.F. Mgller Danmark A/S
‘ ‘N Fh Feuerhemmende Wand RS Rauchdichte Tiir CF | MOLLER |  Europaplads 2
! ‘N ARCHITECTS | 8000 Aarhus C
! NG Fb  Feuerbesténdige Wand dS  DichtschlieBende Tiir Danemark
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! . NA  Notausgang ENT  Ldschwasser Entnahmestelle osw-kassel@cfmoller.com
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! Bauvorhaben.: Liegenschaftsnummer: Projektnr.: Gezeichnet von::
| OSW Kassel 0501 10145 CFM
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" - ! 04 230814 CFM Grundlage Bauantrag
’’’’’ ‘ 03 230616 CFM Abgabe LP3 AKS Dateischlissel: AKS Dateischliissel Freitext:
’’’’ | 02 230526 CFM Abgabe LP3 Gebaude ID LPH Gebéudeteil  Gocarbss Planart Fachdisziplin Datum Planinhalt Verfasser Index Status  Intern Kennzeichnung
Lo—"" | 01 230421 CFM Design Freeze LP3
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